STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH

=BBl= BIURO BADAWCZE ds. JAKOSCI
E_'(j!y_"; ul. M.Pozaryskiego 28, 04-703 Warszawa
— tel./fax: +48 22 815 65 80
Lo LABORATORIUM BADAWCZE

SPRAWOZDANIE Z BADAN
PN-EN 61386-25 i PN-EN 61386-1

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw
Czesét 25: Wymagania szczegGlowe — Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

Czegi¢ 1: Wymagania ogéne

Numer sprawozdania..................... :
Data wydania..............ooooernenn.. :

Calkowita liczba stron................

LS-19.029
2019-06-27
14

Badania przeprowadzlt............ ..:
(imig i nazwisko + funkcja + podpis)

Sprawozdanie autoryzowat...... ..
{imig | nazwisko + funkcfa + podpis)

Kamil Misztal - specjalista

Wilodzimierz Wojciechowski — gléwny
specjalista

Numer zlecenia badania................ I B-5-18-029
Oznaczenle prébki wyrcbu ... : B-5-18-029
Zakres badania: & - badanie typu O - badanie czesciows

Podstawa badania:

Nomy/procedury.........ccoooonnnnn :

Metody badan nieznormalizowane:

Metody badari nieakredytowane...:

PN-EN 61386-25:2012 (EN 61386-25:2011)
PN-EN 61386-1:2011 (EN 61386-1:2008)
PN-EN 61386-25:2012 (EN 61386-25:2011)
PN-EN 61386-1:2011 (EN 61386-1:2008)
N/A

ZAE ERGOM Sp. z 0.0.

PURFOR v spimomiminman st s Nowe Sady 10, 94-102 L6d2

Opis obiektu badan ...........vesmsnnee :  Osprzet (uchwyty) do mocowania rur instalacyjnych
Znak towarowy ......... TR :  ERGOM

PROOUCBAL. ...cmiusmmsissssimmsssig .  ERGOM

MIOHEITIVE .oncummesnmmmmsmmmsainn URO7, UROP7, URO48, UROP48

Dane znamionowe .................c.......... 1 @7,248, 45°C + 120°C

Zastosowany formularz sprawozdania stanowi wlasnosé BBJ i nie pawinien byé wykorzystywany

do celéw komercyjnych bez pisemnej zgody Laboratorium BBJ.

Sposob przeprowadzenia badan stanowi wiasnos¢ intelektualna firmy ERGOM.

Peing tres¢ raportu udostpniamy tylko na bezposrednia prosbe klienta.
W celu uzyskania dostpu do sprawozdania prosimy o kontakt: bok@ergom.com




